
KLASSNINGSPLAN
Tömning av gasflaska med 

brandfarlig gas

Sfär R 2 m

Sfär R 0,5 m

2015-12-22

Regulator med 
säkerhetsventil

GasuttagGasflaska

Sfär R 1,5 m

Sfär R 0,5 m

Riskområde 1:
Område där explosiv atmosfär förväntas 
förekomma ibland vid normal hantering.

Riskområde 2:
Område där explosiv atmosfär inte 
förväntas förekomma vid normal 
hantering men om den ändå gör det, 
endast kortvarigt.
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